Protokol o zkousSce vody ¢. 1585/17

Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zakaznik : VODA CZ SERVICE s.r.o.

Prazska tfida 47/151; 500 04 Hradec Kralové

Vzorkoval : Vlastislav Macha Ing.
Misto odbéru : De§tné v O.h., ¢p. 164 Pedikura - toalety

Cislo vzorku : 1374/17

10.4.17 - 11:20 Datum zahdjeni/ukonceni zkousek : 10.4.17 / 2.5.17

Typ rozboru : K.kraceny rozbor

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
chlor volny mg/l <(,04 0,3 - CSN ISO 7393-2/A
teplota vzorku i 2 9.8 . +0,5 CSN 757342/A

pach pFijatelny prijatelny X SOP 2-Z34/A

chut’ prijatelna prijatelna - SOP 2-7Z34/A

pH 7,1 6.5 -9.5 £0.2 CSN ISO 10523/A

el. konduktivita mS/m 175 125 +7% CSN EN ISO 27888/A
barva mg/] Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A

zakal ZF(t) <1,0 5 - CSN EN ISO 7027/A
TOC celkovy org. uhlik mg/] 0,7 5,0 + 15% CSN EN 1484/A
amonné ionty mg/l <(,02 0,50 - CSN ISO 7150-1/A
dusitany mg/] <0,020 0,50 - SOP 2-7Z37/A
dusi¢nany mg/] 9.3 50,0 +5% SOP 2-7Z37/A

pocet kolonii pii 22°C KTJ/ml 10 200 4-16 CSN EN ISO 6222/A
pocet kolonii pri 36°C KTJ/ml 8 40 3-13 CSN EN ISO 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
zelezo mg/l <0,02 0,20 . CSN 757385/A

radon 222 Bg/l <10 100 - CSN 757624/S
aktivita alfa Bg/l <(,021 0,20 - CSN 757611/S
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